山东省建筑工程消防监督管理办法（修正）
（2000年5月23日山东省人民政府令第111号发布　根据2004年7月15日山东省人民政府令第172号修订）
第一章　总则第二章　消防设计第三章　施工监督第四章　消防验收第五章　法律责任第六章　附则 第一章　总则　　第一条　为了加强建筑工程消防监督管理，减少和防止火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》等法律、法规，结合我省实际，制定本办法。　　第二条　本省行政区域内新建、改建、扩建、内部装修和用途变更的工业与民用建筑工程(以下简称建筑工程)的消防设计、施工监督、消防验收以及消防设施施工、监理和消防产品采购，适用本办法。　　第三条　县级以上人民政府公安机关及其消防机构负责建筑工程的消防监督管理工作。第二章　消防设计　　第四条　设计单位进行工程项目设计，必须执行国家消防技术标准和工程建设标准有关消防设计的规定，并对所承担的建筑工程消防设计项目的设计质量负责。　　第五条　从事消防设施设计应当持有国家建设行政主管部门核发的消防设施专项设计资质证书。禁止未取得消防设施专项设计资质证书或者超越资质等级从事消防设施设计。　　第六条　建设单位编制建筑工程可行性研究报告，应当同时依据国家消防技术标准编制消防设施设置计划。　　第七条　设计单位进行建筑工程初步设计，应当按照国家和省确定的计价方法和计价标准，将消防设施所需经费列入工程概算。　　为国家和省重点建设工程、高层建筑、地下工程及其他设置自动消防设施的建筑工程，设计单位应当在初步设计阶段编制消防设计专篇。　　第八条　建筑工程消防设计的主要内容包括：　　(一)总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源；　　(二)建筑的火灾危险性类别和耐火等级；　　(三)建筑防火防烟分区和构造；　　(四)安全疏散通道和消防电梯；　　(五)消防给水和自动灭火系统；　　(六)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计；　　(七)消防电源及其配电；　　(八)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志；　　(九)火灾自动报警系统和消防控制室；　　(十)建筑内部装修的防火设计；　　(十一)建筑灭火器配置；　　(十二)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计；　　(十三)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。　　第九条　需要进行消防设计的建筑工程，建设单位在建筑工程开工前必须将其消防设计图纸和有关资料报公安消防机构审核，未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不予核发施工许可证，建设和施工单位不得施工。　　第十条　公安消防机构对申报的建筑工程消防设计应当按下列规定期限审核，符合规定的，签发建筑工程消防设计审核意见；不符合规定的，提出书面修改意见：　　(一)一般建筑工程10日；　　(二)编制消防设计专篇的建筑工程20日；　　(三)需组织专家论证的建筑工程30日。　　对国家消防技术标准尚未规定的消防设计内容和新材料、新技术、新工艺有关的消防安全问题，省公安消防机构应当组织有关专家进行论证，提出建筑消防安全评估意见，作为消防设计审核的依据。第三章　施工监督　　第十一条　建设和施工单位必须按照公安消防机构核准的消防设计图纸施工，不得擅自变更；消防设计图纸确需变更的，须由原设计单位作出变更，报公安消防机构核准。　　第十二条　消防设施施工、监理和消防产品采购应当实行招标投标制度。　　第十三条　建设单位应当委托具有相应法定资格的监理单位对消防设施施工进行监理。　　第十四条　建设单位应当与消防设施安装、监理和检测单位签订消防设施安装、监理和检测合同，并报公安消防机构备案。　　第十五条　施工单位应当建立健全施工现场消防安全规章制度，配备专(兼)职消防安全人员，落实消防安全措施。　　第十六条　建设和施工单位应当选用国家和省质量技术监督管理部门认定合格的消防产品、建筑构件、建筑材料和装修装饰材料。　　公安消防机构在实施建筑工程施工消防监督检查时，根据具体情况，可以对消防产品质量、建筑构件、建筑材料和装修装饰材料的防火性能实施随机抽样检查或者送法定质量检验机构检验，有关单位应当予以配合。第四章　消防验收　　第十七条　消防设施施工监理单位应当在工程竣工验收前，向建设单位出具消防设施施工监理评定意见。　　第十八条　安装自动消防设施的建筑工程，在验收前必须经法定的检测机构进行系统功能检测；未经检测或者检测不合格的，公安消防机构不予验收。　　第十九条　建筑工程竣工后，建设单位应当向公安消防机构提出消防验收申请，未经公安消防机构消防验收或者验收不合格的，施工单位不得交付，建设单位或者管理单位不得接收使用。　　建筑工程消防验收纳入工程竣工综合验收，不单独进行。　　第二十条　消防设施安装单位应当按照规定建立消防设施施工技术档案，并报公安消防机构备案。　　第二十一条　安装自动消防设施的建筑工程验收合格后，其管理或者使用单位应当建立消防设施管理制度，落实操作人员，并在保修期届满时与具备消防设施维护保养条件的单位签订维护保养合同，定期进行维护保养，保证消防设施正常运行。第五章　法律责任　　第二十二条　违反本办法，有下列行为之一的，由公安消防机构责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停止施工或者停止使用，并处1万元以上10万元以下罚款：　　(一)建筑工程消防设计未经审核或者审核不合格擅自施工的；　　(二)建筑工程未经消防验收或者验收不合格投入使用的；　　(三)选用未经国家和省质量技术监督管理部门认定合格的消防产品、建筑构件、建筑材料和装修装饰材料施工的。　　第二十三条　违反本办法，有下列行为之一，导致消防设施不能正常开通运行的，由公安消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处3000元以上3万元以下罚款：　　(一)消防设施施工质量低劣的；　　(二)监理、检测、维护保养单位弄虚作假或者不履行职责的；　　(三)消防设施管理或者使用单位不按规定维护保养消防设施的。　　第二十四条　违反本办法，未经核准擅自变更建筑工程消防设计进行施工的，由公安消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处3万元以下罚款。　　第二十五条　违反本办法第十五条规定的，由公安消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处以警告或者责令停止施工。　　第二十六条　单位违反本办法的，除对单位依法处罚外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以警告或者500元以上5000元以下罚款。　　第二十七条　公安消防机构及其工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，给国家和人民利益造成损失，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章　附则　　第二十八条　本办法自2000年6月1日起施行。1995年3月8日山东省人民政府发布的《山东省建筑工程消防监督管理办法》同时废止。
